Normas de Proyecto de Instalaciones
de Acondicionamiento de Aire
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AGUA REFRIGERADA |POR ZONA

UNIDAD MANEJADORA TIPO MULTIZONA
Con serpentin de agua refrigerada

SIMBOLOGIA

1 Termostato modulante de  AE Aire Exterior
cuarto AR Aire de Retorno

2  Motor modulante para

compuerta

Juego de accesorios para

compuertas

Transformador

Seccién de mezclas

Seccién de filtros

Seccién de ventilador

Seccién de serpentines

Seccién de compuertas
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