® Direccién General de Obras y Conservacién Normas de Proygc.io de !nsialacmn.es
Direccion de Planeacion y Evaluacién de Obras de Acondicionamiento de Aire
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UNIDAD MANEJADORA TIPO MULTIZONA
Con serpentin de expansién directa, serpentin de calefacciéon
por agua caliente, humidificacién con vapor, 100% aire exterior
y filtrado absoluto (cuatro zonas como minimo)
SIMBOLOGIA
1 Termostato modulante de 8 Control de temperatura 16 Seccién de

cuarto modulante de bulbo serpentines
2 Humidostato de dos remoto 17 Seccién de

posiciones de cuarto 9 Filtro metdlico compuertas
3  Motor modulante para 10 Filtros tipo bolsa

compuerta 11 Filtros absolutos CA Contactor
4 Vdélvula solenoide 12 Control de temperatura Auxiliar Unidad
5 Humidificador de bulbo remoto con Condensadora
6 Juego de accesorios para un paso para AE Aire Exterior

compuerta refrigeracién VS Vdlvula Solenoide
7 Transformador 13 Manémetro diferencial

8 Vdlvula motorizada de tres 14 Seccidn de ventilador
vias para agua 15  Seccién de filtros



